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Nulleinspeisung mit-RPV und: Gewerbspeiche
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PY - Altanlage
30 kwp

anler 3 81 er
Zweirichtung .Wem’Lhtllmg
Bezug/ Bezug!/

Lieferung Lieferung

A+ & A-
250 A

viesswandler £
Alt-PVY 60 A

teuer eitung
CAN-Bus E3/
DC

A- | A+
100 A

viesswandier £
Speicher 60 A

Zahler 2
Abhgrenzung
PV - Alt

IPY —Anl.
A-J A+
250 A

viesswandler
E3'DC — Wurzel
250 A

Zahler 1
Zweirichtung
Bezug/
Lieferung
A+ &A-
250 A

AC - Speicherg JPVY-Neuanlagef | Windkraftanl.
2 x 78,00 kwh 144 kwp 30 kwp

anier ahler b
weirichtung
Bezug/
|_ief. PY —Neu
A- [ A+
250 A

viesswandler PV -
Neuanlage 250 A

Zweirichtung
Bezug/

L ief. VWK -Anl.

A- [ A+

60 A

viesswandler
-Anlage 60 A

Zuordnung de

PV — Anlage Alt 30.00 k
Gesamterzeugung = Zah

Selbstverbrauch =Zah
Einspeisung =Zah

WK — Anlage 30.00 kwp

Gesamterzeugung = Zah
Selbstverbrauch = Nac
Einspeisung =100

PV — Anlage Neu ohne [
Gesamterzeugung = Zah
Selbstverbrauch = Nac
Einspeisung =100

Gesamtbezug aus dem
Bezug aus Netz = Zahler

Zahle

Abrechnungsrele

Alle Zahler

Mes swandlung

Laudeley Betriebstechnik Projekt : Zeich
Herrhausenstrasse 7 Gut Gerkenhof , PV —Anlage 30 & 144

27721 Ritterhude kwp, Gewerbebetrieb, Nulleinspeisung H. Laut

Teael  N42797 —21N24ANFavy 21N241




Haupthaus Backhaus Pferdestall Forsthaus Wallbox 1
Bezug Bezug Bezug Bezug E - Auto
anier /
Einfichtung

Einrichtung Emn( htung E mnummu Ermn( hfung

Bezug
A+
100 A

Bezug Bezug Bezug Bezug
A+ A+ A+ A+
100 A 100 A

Einrichtung

r erzeudgten elektrischen Arbeit : Bezug

WP - A+

ler 3 (A-

ler 3 ((A-)) - Zahler 1 (A-)
ler 1 (A-) + Rinderstall
er 6 (A-)

h Lastgang

% Abregelung ( Nulleinspeisung )
=EG 144.00 kwp :

ler 5 (A-)

h Lastgang

% Abregelung ( Nulleinspeisung )

Netz :

1(A+)

r Orange Zahler Blau

vant gegenliber EVU Kundeneigener Zahler

Lastgangzahler Alle Zahler Direktmessend
& Direktmessend

ner : DatFm : Bemerkungen :

feley 20.11.2018 PV — Einspeisung, BHKW und Strom zur

Selbsthutzung EEG 2017 Blatt 01
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Hausverbrauch

300kWh

200kwh

100kWh

oWh
Jun 2 Jun 9 Jun 16 Jun 23 Jun 30
2019
3069.93  [kwh] 221213 [kwh] 382.14 [kwh] 5454.01 [kwh]
Direktverbrauch Batterie Netzbezug 2 Verbrauch
(Entladen)
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Beratung & Fragen?
iInfo@Ilaudeley.de

Weitere Informationen:
www.laudeley.de



